כללי משק החשמל (עסקאות עם ספק שירות חיוני), תש"ס–2000
נוסח מלא ומעודכן


סימן י"ב: תנאים לזכאות לתעריף למיתקנים שקמים במסגרת הליך תחרותי
220.	מועד סנכרון ותשלום בעד רכישת אנרגיה
(א)	הגדרות
בסימן זה –
"בניין" – בניין כהגדרתו בחוק תכנון ערים כפרים ובנינים חוק זמני מס' 79 לשנת 1966 או חוות אחסון דלקים או חניון בשטח פתוח, שנבנו כדין;"גג" – כיסוי עליון, כיסוי צף, כיסוי צדדי או דופן;
"הליך תחרותי לקביעת תעריף" או "הליך" – הליך תחרותי מסוים שערך המינהל או קמ"ט אנרגיה לקביעת תעריף שלפיו ירכוש המחלק חשמל ממיתקן ייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית המוקם על גבי גג מאגר או גג בניין;
"מועד מחייב לסנכרון" ו"מועד מחייב מרבי לסנכרון" – כהגדרתם באמת מידה 35כ1, כפי שהוחלו בהוראה בדבר עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (קביעת תעריפי חשמל ואמות מידה) (יהודה ושומרון), התש"ע-2010;
"המועד הקובע" – המועד שבו שלח קמ"ט אנרגיה הודעות למועמדים לזכייה בהליך;
"מאגר" – מאגר מים, בריכת דגים או מאגר מי קולחין שהוקמו כדין;"מחלק" - מי שניתן לו היתר או שניתנה לגביו הוראה לעסוק בחלוקת חשמל לפי הצו, למעט קמ"ט אנרגיה;
"עוסק" או "עוסק בחשמל" - מי שניתן לו רישיון, היתר או אישור או שניתנה לגביו הוראה לעסוק בייצור או הולכה או חלוקה או הספקה או אגירה של חשמל לפי סעיף 2 לצו.
(ב)	תנאים להגשת בקשה לחיבור או לשילוב – דרישות תכנוניות
(1) כתנאי להגשת בקשה לחיבור או לשילוב מיתקן על גבי מאגר, יציג המבקש למחלק תכנית מאושרת או היתר בנייה למאגר כתנאי להגשת בקשה לחיבור או לשילוב.
(2) המבקש לשלב או לחבר מיתקן המותקן על גבי גג בניין או מאגר אינו נדרש להציג מסמך מטעם מוסד תכנון כתנאי להגשת בקשה לחיבור או לשילוב.
(ג)	מועד סנכרון
(1) המועד המחייב לסנכרון מיתקן המוקם על גבי גג בניין יהיה 19.5 חודשים מהמועד הקובע, והמועד המחייב המרבי לסנכרון יהיה 28.5 חודשים מהמועד הקובע.
(2) על אף האמור בסעיף (1), לגבי מיתקן המוקם על גבי גג מאגר במקום צרכנות, המועד המחייב לסנכרון יהיה 24.5 חודשים מהמועד הקובע, והמועד המחייב המרבי לסנכרון יהיה 33.5 חודשים מהמועד הקובע.
(ד)	בחירה בשיטת התחשבנות
(1) זוכה בהליך תחרותי לקביעת תעריף (להלן – הזוכה), יבחר לצורך התחשבנות עם המחלק באחת משתי השיטות המפורטות בסעיפים (ה) ו-(ו).
(2) בחר הזוכה בשיטת התחשבנות, לא יוכל הזוכה לעבור לשיטת התחשבנות אחרת, עד תום התקופה האמורה בסעיף קטן (3).
(3) המחלק ישלם לזוכה את התעריף למשך 25 שנים מיום שנתן המחלק אישור הפעלה מסחרית למיתקן לפי סעיף (ז) לאמת מידה 35כ4, כפי שהוחלה בהוראה בדבר עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (קביעת תעריפי חשמל ואמות מידה) (יהודה ושומרון), התש"ע-2010. על אף האמור, לבקשת זוכה ישלם המחלק את התעריף לתקופה קצרה יותר.
(ה)	התחשבנות בשיטת תשלום בעד ייצור
(1) לפי שיטת התחשבנות זו, המחלק ישלם לזוכה בעד החשמל המיוצר במיתקן תעריף כמפורט בשורה "הליך תחרותי מספר 1 למיתקני גגות" בלוח תעריפים הנקבע על ידי הרשות 14-6.7 ועל פי שיעורי ההצמדה המפורטים בהודעת הזכייה.
(2) בעד האנרגיה הנצרכת על ידי הצרכן מן המיתקן יגבה המחלק מהצרכן תעריף לפי אמת מידה 21, כפי שהוחלה בהוראה בדבר עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (קביעת תעריפי חשמל ואמות מידה) (יהודה ושומרון), התש"ע-2010, וכן את התעריף הקבוע בלוח תעריפים 1-5.4 הנקבע על ידי הרשות.
(ו)	התחשבנות בשיטת תשלום בעד הזרמה לרשת
(1) לפי שיטת התחשבנות זו, העוסק בחשמל ישלם לזוכה בעד החשמל המיוצר במיתקן והמוזרם לרשת תעריף כמפורט בלוח תעריפים 14-6.7 הנקבע על ידי הרשות ועל פי שיעורי ההצמדה המפורטים בהודעת הזכייה.
(2) בגין האנרגיה הנצרכת על ידי הזוכה מהמיתקן יגבה העוסק בחשמל מן הזוכה את התעריפים לפי לוח תעריפים 1-8.1, הנקבע על ידי הרשות בהתאם לסוג הצרכן, את התעריף הקבוע לקו"א בשנה לפי לוחות תעריפים 1-5.2, 3-5.2 ו-1-5.3 הנקבעים על ידי הרשות וכן את התעריף הקבוע בלוח תעריפים 1-5.4 הנקבע על ידי הרשות.
(ז)	ציון מיקום המיתקן בבקשה לפתיחת תיק חיבור
מחלק יוודא כי בבקשה לחיבור הזוכה ציין אם המיתקן יוקם על גבי גג מאגר או על גבי גג בניין.
(ח)	ניהול נתונים
(1) בעל רישיון ההולכה אחראי למעקב אחר כמות ההספק של כל מבקש חיבור בהתאם להודעת הזכייה שלגביה נפתחו תיקי עבודה לחיבור.
(2) מחלק ימסור לעוסק בהולכה, בזמן אמת, נתונים על אודות כל פתיחת תיק עבודה לחיבור שהגיש מבקש חיבור לחיבור מיתקן אחד או יותר בהתאם להודעת הזכייה. המחלק יעדכן בזמן אמת את בעל רישיון ההולכה גם על אודות נתונים על עמידה או אי-עמידה בתנאים להגשת בקשה המפורטים בסעיף (ה) לאמת מידה 35כ2 כפי שהוחלה בהוראה בדבר עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (קביעת תעריפי חשמל ואמות מידה) (יהודה ושומרון), התש"ע-2010, ככל שנבדקו.
(3) בעל רישיון ההולכה יבצע רישום על בסיס יומי של הודעות המחלק וינפיק למחלק אישור קבלה מיידי.
(4) עם פתיחת תיק עבודה לחיבור במלוא ההספק המותקן הקבוע בהודעת הזכייה שניתנה לזוכה, יודיע בעל רישיון ההולכה למחלקים ולזוכה על מיצוי כמות ההספק של הזוכה. ממועד מתן ההודעה לא יקבל מחלק בקשות חדשות מאת הזוכה לפתיחת תיק עבודה לחיבור במסגרת ההליך התחרותי לקביעת תעריף.
(5) לבקשת זוכה ינפיק לו בעל רישיון ההולכה מסמך המרכז את כל המיתקנים שלגביהם נפתחו תיקי עבודה על שם הזוכה ואשר עמדו בתנאים לסנכרון, וכן מסמך המרכז את המיתקנים אשר קיבלו אישור הפעלה מסחרית. בעל רישיון ההולכה יציין במסמך כאמור את ההספק של כל אחד מהמיתקנים והתאריך שבו ניתן האישור.


220א.	תנאים לזכאות לתעריף למיתקנים שקמים במסגרת הליך תחרותי למיתקנים קרקעיים, מועד סנכרון ותשלום בעד רכישת אנרגיה
(א)	הגדרות ואי-תחולה
(1) באמת מידה זו –
(2) "הליך תחרותי לקביעת תעריף" או "הליך" – הליך תחרותי מסוים שערך המינהל או קמ"ט אנרגיה לקביעת תעריף שלפיו ירכוש המחלק חשמל ממיתקן ייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית המוקם על הקרקע;
(3) "מועד מחייב לסנכרון" ו"מועד מחייב מרבי לסנכרון" – כהגדרתם באמת מידה 35כ1 כפי שהוחלו בהוראה בדבר עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (קביעת תעריפי חשמל ואמות מידה) (יהודה ושומרון), התש"ע-2010;
(4) "המועד הקובע" – המועד שבו שלח קמ"ט אנרגיה הודעות למועמדים לזכייה בהליך.
(5) הוראות סימן י' לפרק ח', כפי שהוחלו בתקנות עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (ייצור במיתקן פוטו-וולטאי וחיבורו לרשת החלוקה בעקבות זכיה בהליך תחרותי), תשע"ט-2019, לא יחולו על מיתקנים המוקמים מכוח ההליך התחרותי לקביעת תעריף.
(ב)	הגרלה
סדר בדיקת הבקשות בהליך תחרותי לקביעת תעריף ייקבע באמצעות הגרלה לפי סעיף (ז) לאמת מידה 35כ2, כפי שהוחלה בהוראה בדבר עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (קביעת תעריפי חשמל ואמות מידה) (יהודה ושומרון), התש"ע-2010.

(ג)	חיבור באמצעות תחנת משנה קיימת או שאינה בבעלות הזוכה, במסגרת הליך תחרותי לקביעת תעריף
(1) זוכה רשאי להתקין בתחנת משנה של יצרן, בהסכמת היצרן, קווים, שדות או שנאים לצורך חיבור מיתקנו; ההספק של המיתקן שמותקן במסגרת ההליך לא יעלה על 16 מגה וואט.
(2) זוכה רשאי להקים רשת איסוף בשטח ציבורי המחברת בין המיתקן לבין תחנת המשנה; התכנון וההקמה של רשת האיסוף יבוצעו באחריות הזוכה ועל חשבונו.
(3) אם במסגרת ההליך הוקם מיתקן שחובר לתחנת משנה שאליה מחובר מיתקן נוסף, יתקין בעל רישיון ההולכה מונה ייצור נפרד בנקודת החבור, בצד המתח הגבוה, למיתקן המוקם במסגרת ההליך, נוסף על נקודת המנייה הקיימת בצד המתח העליון.
(4) התשלום בעבור מיתקן שהוקם במסגרת ההליך יהיה בהתאם לקריאת המונה שהותקן בצד המתח הגבוה, לפי התעריף שנקבע בהליך; התשלום בעבור המיתקן הקיים המחובר לתחנת המשנה יהיה בהתאם לקריאת מונה הייצור במתח העליון בניכוי כמות האנרגיה שנמדדה במונה הייצור בצד המתח הגבוה, לפי התעריף שנקבע למיתקן המחובר למתח העליון עוד טרם חיבור המיתקן שהוקם במסגרת ההליך.
(5) חיבור של מיתקן לתחנת משנה קיימת לפי סעיף זה יהיה בהתאם להוראות אמת מידה 35כו6, כפי שהוחלה בהוראה בדבר עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (קביעת תעריפי חשמל ואמות מידה) (יהודה ושומרון), התש"ע-2010.
(ד)	מועד סנכרון
המועד המחייב לסנכרון מיתקן שהוקם במסגרת ההליך הוא 19 חודשים מהמועד הקובע, והמועד המחייב המרבי לסנכרון מיתקן כאמור הוא 26 חודשים מהמועד הקובע.
(ה)	תעריף ליצרן בעד חשמל המיוצר במיתקן – כללי
(1) מחלק ירכוש את כל החשמל המיוצר במיתקן שהוקם במסגרת ההליך.
(2) בעד רכישת החשמל ישלם המחלק ליצרן תעריף כמפורט בלוח תעריפים 14-6.7 הנקבע על ידי הרשות ועל פי שיעורי ההצמדה המפורטים בהודעת הזכייה; המחלק יפיק את החשבון ליצרן בתוך 7 ימי עבודה ממועד קריאת מונה היצרן; המחלק יעביר את התשלום ליצרן בשיטת שוטף + 45 ימי עבודה מיום קבלת חשבונית המס מהיצרן.
(3) התעריף האמור ישולם לתקופה של 23 שנים ממועד ההפעלה המסחרית, והכול בהתאם למועדים ולתנאים שנקבעו בהסכם ה-PPA שנערך לפי סעיף (ו) לאמת מידה 35כ3, כפי שהוחלה בהוראה בדבר עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (קביעת תעריפי חשמל ואמות מידה) (יהודה ושומרון), התש"ע-2010.
(4) בתום 23 שנים ממועד ההפעלה המסחרית יחולו לגבי המיתקנים שהוקמו במסגרת ההליך התחרותי ההסדרים שיהיו נוהגים באותה עת, ככל שהרשות תקבע הסדרים כאמור.
220ב. תנאים לזכאות לתעריף למיתקנים שקמים במסגרת הליך תחרותי לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית בשילוב קיבולת אגירה
(א)	הגדרות
באמת מידה זו –
"גודל חיבור במונחי מגה-וואט" – גודל החיבור של מיתקן מוכפל במקדם הספק של 0.9;
"הליך תחרותי" – הליך תחרותי מסוים שערך המינהל או קמ"ט אנרגיה לקביעת תעריף שלפיו ירכוש המחלק חשמל ממיתקן ייצור משולב אגירה;
"יצרן" – בעל מיתקן ייצור משולב אגירה;
"מועד קובע" – המועד שבו שלח קמ"ט אנרגיה הודעות למועמדים לזכייה בהתאם להליך תחרותי;
"מיתקן ייצור משולב אגירה" – מיתקן ייצור בטכנולוגיה פוטו-וולטאית שבנקודת החיבור שלו לרשת החשמל קיים גם מיתקן אגירה, ואשר הוקם במסגרת הליך תחרותי.
(ב)	הוראות ליצרן לגבי מועד והיקף הזרמת אנרגיה לרשת
(1) המחלק יודיע ליצרן עד חמישה ימי עבודה לפני תחילתו של כל רבעון קלנדרי על כמות האנרגיה שהיצרן נדרש להזרים לרשת החשמל בכל חצי שעה שבמהלך הרבעון (להלן – דרישת אנרגיה).
(2) דרישת האנרגיה של המחלק תוגבל בהתאם להוראות אלה:
(1) כמות האנרגיה הנדרשת להזרמה בכל רגע נתון לא תעלה על גודל החיבור של מיתקן הייצור משולב האגירה;
(2) כמות האנרגיה הנדרשת להזרמה לאורך 20 שעות רצופות לא תעלה על פי 4 מגודל החיבור במונחי מגה-וואט של מיתקן הייצור משולב האגירה;
(3) כמות האנרגיה הנדרשת על פני 20 שעות רצופות תתפרס, לכל היותר, על 8 שעות של הזרמת אנרגיה.
(ג)	הגשת תכנית ייצור וצריכה למחלק
המחלק ידרוש מיצרן להגיש תכנית ייצור וצריכה בעבור יום המחרת ותכנית ייצור וצריכה בעבור היום שלאחר יום המוחרת, אשר יעמדו בדרישות האנרגיה הידועות במועד הגשת כל תכנית; התכניות כאמור יוגשו לפי המועדים להגשת תכנית יומית הקבועים בסעיף (ג)(1) לאמת מידה 106ב, כפי שהוחלה בתקנות עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (רכישת חשמל, תחזוקה, ומשטר הפעלה של בעלי רישיונות ייצור פרטיים) (יהודה והשומרון), תשע"ז-2016, ויכללו פירוט בעבור כל תקופת התכנית, בפירוט חצי שעתי, של כל אלה:
(1) תחזית הזרמת אנרגיה לרשת החשמל;
(2) תחזית צריכת אנרגיה מרשת החשמל;
(3) כל נתון שרלוונטי למנהל המערכת על אודות אותו מיתקן ייצור משולב אגירה, לצורך קביעת תכנית העמסה כללית לפי הקבוע באמת מידה 93, כפי שהוחלה בתקנות עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (רכישת חשמל, תחזוקה, ומשטר הפעלה של בעלי רישיונות ייצור פרטיים) (יהודה והשומרון), תשע"ז-2016.
(ד)	תיקון דרישת האנרגיה והוראה של המחלק על טעינת אנרגיה מהרשת
(1) המחלק רשאי לתקן את דרישת האנרגיה בכל עת ובלבד שהשינוי נעשה בהסכמת היצרן; לאחר תיקון דרישת האנרגיה תועבר דרישת אנרגיה עדכנית על ידי המחלק ליצרן.
(2) המחלק רשאי לתאם עם היצרן מועדים לטעינת אנרגיה מהרשת; כל הוראה על טעינת אנרגיה מהרשת על ידי המחלק תיעשה בהסכמת היצרן.
(ה)	תשלום בעד הזרמת חשמל לרשת וטעינת חשמל מהרשת
(1) היצרן יוכל להזרים אנרגיה לרשת בכל שעות היממה, בכפוף למגבלות שקבע המחלק בתשובת המחלק שניתנה לפי סעיף (ט) לאמת מידה 35כ2, כפי שהוחלה בהוראה בדבר עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (קביעת תעריפי חשמל ואמות מידה) (יהודה ושומרון), התש"ע-2010.
(2) המחלק ישלם ליצרן בעד האנרגיה המוזרמת לרשת את התעריף הקבוע בלוח תעריפים 18-6.7 הנקבע על ידי הרשות.
(3) המחלק יגבה מיצרן בעד אנרגיה שלא הוזרמה לרשת בהתאם לדרישת האנרגיה את התעריף הקבוע בלוח תעריפים 20-6.7 הנקבע על ידי הרשות.
(4) על אנרגיה נטענת מהרשת ישלם היצרן את התעריף הקבוע בלוח 19-6.7 הנקבע על ידי הרשות.

(ו)	תנאים לזכאות לתעריף
התנאים לזכאות לתעריף של מיתקן ייצור משולב אגירה הם כמפורט להלן:
(1) גודל החיבור במונחי מגה-וואט של המיתקן גדול מ-2 מגה-וואט או שווה לו;
(2) גודל החיבור במונחי מגה-וואט של המיתקן קטן מ-16 מגה-וואט או שווה לו;
(3) קיבולת האגירה היא לכל הפחות פי 4 מגודל החיבור במונחי מגה-וואט של מיתקן הייצור משולב האגירה;
(4) המיתקן מחובר לרשת החלוקה;
(5) במיתקן מותקן מונה דו-כיווני אשר מונה את הצריכה ואת ייצור האנרגיה של מיתקן הייצור משולב האגירה;
(6) לגבי מגיש בקשה להספק נוסף עם תוספת ממיר כהגדרתה באמת מידה 35מד, כפי שהוחלה בהוראה בדבר עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (קביעת תעריפי חשמל ואמות מידה) (יהודה ושומרון), התש"ע-2010 –
(1) קיבולת האגירה היא לכל הפחות פי 4 מההספק המותקן הנמדד לפי הספק המהפכים של הממיר שאותו המבקש מעוניין להוסיף;
(2) הספק המהפכים של הממיר שאותו המבקש מעוניין להוסיף הוא לכל הפחות 2 מגה-וואט.
(ז)	בדיקות חודשיות למיתקן ייצור משולב אגירה תרמי
(1) בסוף כל חודש יבדוק המחלק ששיעור הייצור של אנרגיה מגז טבעי בכל מיתקן ייצור משולב אגירה תרמי לא עולה על 15 אחוזים מסך ייצור האנרגיה במיתקן; האנרגיה המיוצרת באמצעות גז טבעי במיתקן בחודש M, תחושב כלהלן:

כאשר:
CPm – האנרגיה המיוצרת באמצעות גז טבעי במיתקן בחודש m, במונחי MWH;
gascounm – סך צריכת הגז של המיתקן כפי שנמדדת בנקודת מניית הגז הטבעי, במונחי MMBTU;
NormativeEfficiency – אחוז נצילות נורמטיבי של מיתקן אגירה, שהוא בשיעור 87%;
electric_efficiency – הנצילות הנורמטיבית של מיתקן מסוג מחזור משולב – 51.85%.
(2) המחלק לא ישלם ליצרן תעריף בעד האנרגיה המוזרמת לרשת בחודש מסוים, אם שיעור ייצור האנרגיה בגז טבעי עולה על 15 אחוזים מסך ייצור האנרגיה במיתקן באותו החודש.
(ח)	מועד סנכרון
המועד המחייב לסנכרון מיתקן שהוקם במסגרת ההליך התחרותי הוא 30 חודשים מהמועד הקובע, והמועד המחייב המרבי לסנכרון מיתקן כאמור הוא 37 חודשים מהמועד הקובע.
(ט)	הגרלה
סדר בדיקת הבקשות בהליך תחרותי ייקבע באמצעות הגרלה לפי סעיף (ז) לאמת מידה 35כ2, כפי שהוחלה בהוראה בדבר עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (קביעת תעריפי חשמל ואמות מידה) (יהודה ושומרון), התש"ע-2010.
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